Direction de l'Ecolﬂgie Urbaine .
Service d'Hygiéne at de Santé Lyon, le 28 ao‘fﬁ 2015

SERVICE HYGIENE URBAINE
Section « bruit »

DIRECTION DE L'EDUCATION
Madame Nathalie SACCO

Madame,

Vous avez attiré 'attention de mon service afin de connaitre le temps de réverbération des
salles du restaurant scolaires de 'école JEAN MACE / MARC BLOCH, située 87 rue Chevreul a
Lyon 7eme,

Une mesure a été réalisée, & titre informatif, par des techniciens de mon service, le 25 aoft
2015, au niveau de la salle de restauration des classes élémentaires et maternelles de cette
école.

Des tirs ont été réalisés selon la norme NF S 31-057 décrivant les méthodes de vérification, in
situ, de la qualité acoustique des batiments. Les valeurs de durée de réverbération ont été
acquises grace a un sonometre SOLO Temps réel de classe 1P, couplé a un microphone de
classe 1 (numéro de série 11719, instrument reconnu conforme jusqu'en juin 2017 par
I'organisme certificateur). Cet appareil a été calibré par I'opérateur avant et aprés mesure,
grace & un calibreur de type CAL 01 et de numéro de série 34323929, Le traitement des
données a ensuite été réalisé a partir d'un systéme de ftraitement 01 dB implanté sur un
ordinateur.

Ces mesures, exprimées en secondes, ont donné des valeurs de temps de réverbération (Tr)
suivantes : :

»  Restaurant maternelle : 0,63s £Tr < (0,655

»  Restaurant élémentaire : 0,625 <Tr < (,63s

Ces durées sont donc conformes a 'arrété du 25 avril 2003 relatif & « la limitation du bruit
dans les établissements d’enseignement» qui fixe, dans son article 5, un temps de
réverbération (Tr) & respecter : Tr £1,2s (pour une salle de restauration d’'un volume > 250m3).

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées,

Par délégation

Copie pour information : DIRECTION DE L'EDUCATION / Mme Nadége CALMES, coordinatrice scolaire
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